Автоматика  котельной на основе котлов СТГ Классик, СТГ Премьер с использованием контроллера АСS 303.

Система автоматики конструктивно выполняется в виде 3х шкафов размером 800х600х300. Шкаф АВРП (ввод питания на две линии с автоматическим переходом на резервную, со встроенным счетчиком электроэнергии), шкаф силовой (размещаются автоматы, пускатели, подключается силовое оборудование) и шкаф автоматики (контроллеры управления, промышленный ПК).
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Системой автоматики предусмотрено:

· управление котельной со встроенного промышленного компьютера с touch screen панелью

· управление котлами «СТГ Классик», «СТГ Премьер» любой комплектации при помощи RS485.

· автоматическое отключение эл. энергии при пожаре и загазованности СН.

· выдача сигналов «Загазованность» , «Общая авария», «Отсечной газовый
клапан закрыт» в виде "сухой контакт" для подключению к диспетчерскому
пульту.

· управление отсечным газовым клапаном по сигналам датчиков загазованности, пожара, высокого давления газа на входе

· управление электроприводами 3х и 2х ходовыми кранами

· управление контуром подпитки

· возможность управления насосами и котлами как автоматическом, так и в ручном режиме

· аварийный останов котельной с выдачей соответствующих сигналов в виде «сухой контакт» по данным датчиков:

«CO»

«СН»

«Пожар»

«Высокое давление газа»

«Нет тяги»

«Отсечной газовый клапан закрыт»

« Аварийно низкое давление воды котлового контура»

« Аварийно высокая температура воды котлового контура»

по данным датчиков котлов:

«Высокое давление воды»

«Высокая температура выхлопных газов»

при неисправностях оборудования котельной, в случаях когда невозможна безопасная работа котельной:

при неисправных насосах котлового контура – основного и резервного

при неисправных насосах контура подпитки – основного и резервного

· автоматическое регулирование мощности котельной.

· погодазависимая регулировка температуры воды подачи отопления

· автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении котельной

· автоматический переход с основных насосов на резервные и ротация насосов
 для равномерного использования их ресурса.

· ротация модулей котлов для равномерного использования их ресурса.

· учет потребленной электроэнергии, газа и воды

· запоминание и хранение ошибок оборудования в энергонезависимой памяти.

· возможность подключения дополнительного модуля и GSM модема для
 организации беспроводной диспетчеризации котельной (или нескольких
 котельных) в единый диспетчерский пункт.

Основные преимущества применения ACS 303 для управления котельной:

Использование  для управления котлами последовательной шины RS485 позволяет

системе автоматики получать все данные о работе любого модуля котла, состоянии всех его датчиков, производить диагностику оборудования котла. При этом для подключения используется всего два провода. Используется минимум дополнительных датчиков, так как система использует данные внутренних датчиков котлов (датчик температуры воды на выходе, датчик давления воды). Система легко расширяется при необходимости (в котельных имеющих два и более контуров) при помощи одного или нескольких контроллеров ACS 302, имеющих дополнительные дискретные входы и выходы, а так же аналоговые каналы. Настройка оборудования и управление котельной осуществляется со встроенного промышленного компьютера, при этом на  экране отображается мнемосхема и состояние всех устройств и датчиков котельной. При этом есть возможность ведения базы данных по данным любых датчиков системы и создания отчетов за определенный промежуток времени. В состав поставляемого программного обеспечения входит OPC сервер, позволяющий легко интегрировать данные в другие системы, а так же передавать необходимые данные, осуществлять мониторинг и управление, используя LAN сети.   При необходимости система автоматики может быть расширена дополнительным модулем и GSM модемом, при этом появляется возможность удаленной, беспроводной диспетчеризации котельной и объединения данных с нескольких котельных в один диспетчерский пункт.

Пример построения системы автоматики для котельной мощностью 800кВт с двумя котлами «СТГ Классик» в одноконтурной  схеме отопления.
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Схема подключения  контроллера ACS 303 для котельной мощностью 800кВт с двумя котлами «СТГ Классик» в одноконтурной  схеме отопления.
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Пример построения системы автоматики для котельной мощностью 1.0 МВт с двумя котлами «СТГ Классик» и одним котлом «СТГ Премьер» в двухконтурной  схеме отопления с дополнительным контуром ГВС.
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Схема подключения  контроллеров ACS 303, ACS302

Для котельной мощностью 1.0 МВт с двумя котлами «СТГ Классик» и одним котлом «СТГ Премьер» в двухконтурной  схеме отопления с дополнительным контуром ГВС.
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